
BUDYNEK
C

BUDYNEK
B

Czujka optyczna

LEGENDA

Czujka optyczna ze wskażnikiem zadziałania
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LUB UCHWYTACH SYSTEMOWYCH
ISTNIEJĄCE OBWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY WYCOFAĆ 
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